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Laboratofr MOR AV As.r.o.
Oderska 456, Butovice
742 13 Studénka

Zkugebni laboratof & 1266, akreditovana CIA

Zikaznik:
Obec Tisek
742 94 Tisek 62

T =T dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
4 ~
"/,,,/;\\/\\\\\“ E-mail: info@laborator-morava.cz
IR L 1266 Tel.: 556 400333
IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 9752/24
Vysledky rozboru vzorku pitné vody
Misto odbéru: Tisek, vytok z ipravny vody Datum odbéru: 20.5.2024
Vzorek odebral: Neubertova Alice Hodina odbéru: 9:15
Identifikace: voda pifnd upravend Datum piijmu: 20.5.2024
Zpusob odbéru: IP 01 (CSN ISO 5667-5) A Datum analyz: 20.5. - 4.6.2024
Dezinfekce: neuvedeno
Oznadeni zdkaznika: Wdpravna vody
Dalsi udaje o odb&ru: Zdroj: smiSeny
Protokol o0 odb&ru vzorku &.: 2967/24
IKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY RUZBOK C. vzorku: Y9752
; vysledek ed.;:m;sa metoda lim. hodnota |
Escherichia coli 0 KTJ/100 m SOP 101 (SN EN ISO 9308-1) Al 0 NMH |
[ntestinalni enterokoky 0 KTJ/100 m SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2) Al 0 NMH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 m SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) A 0 MH
Pocty kolonii pfi 22 °C 42 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222) Al 200 DH
Pocty kolonii pfi 36 °C 10 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222) Al 40 DH
Clostridium perfringens 0 KTJ/100 ml SOP 106 (CSN EN ISO 14189) Al 0 MH
Zivé organismy 0 jedinci/m SOP 112 (CSN 75 7712) Al 0 MH
|P_oéet organismt 0 jedinci/m SOP 112 (CSN 75 7712) Al 50 MH
i on 2 % SOP 112 A (CSN 75 7713) 5 MH
‘HE BKY ROZLBOK C. vzorku: 9752
| ie wi]?gk metoda lim. hodn
Barva < meg/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) Al 20 MH
Zakal 0.36 ZF(n) SOP 41 (CSN EN ISQ 7027-1) Al 5.00 MH
Pach pfijatelny - SOP 59 (CSN EN 1622, CSN 75 7340) Al prijatelny
IChut’ piijatelna - SOP 59 (CSN EN 1622, CSN 75 7340) Al piijatelna
H 7.1 SOP 43 (CSN ISO 10523) \ﬁ_éé -9.5 MH
CHSK Mn 0.77 mg/ SOP 27 (CSN EN ISO 8467) Al 3.0 MH
Dusitany <0.02 mg/] SOP 11 (CSN EN 26777) Al 0.5 NMH
Berylium <0,0003 mg/] SOP 02 (CSN EN ISO 15586) Al 0.002 NMH
Zelezo 0.15 mg/ SOP 23 (CSN 75 7385) 0.2 MH
Teplota** 11.0 °C SOP 39 (CSN 75 7342) Al 80-120 DH
2.6-dichlorbenzamide <0.005 ug/ W-PESLMSI1 B _g‘ 3 max.
Boscalid <0,005 ug/ W-PESLMSI1 0.1  max.
Diflufenikan <0.010 ug/ W-PESLMSI S 0.1 max.
Dimethenamid <0,005 ng/ W-PESLMS] S 0.1 max.
Napropamid <0.005 ug/ W-PESI.MS S 0.1 max.
Prochlioraz <0.010 ug/ W-PESILMSI 1] 'S 0.1 max
Cyprokonazol <0.010 wg/ W-PESILMS S 0.1 max.
Difenokonazol <0,010 ng/ W-PESLMS S 0.1 max.
Epoxikonazol <0.010 ug/ W-PESILMS S 0.1 max..
Metkonazol <0.,005 ng/ W-PESILMS S 0.1 max
Propiconazole <0.005 ug/ W-PESLMSI11 S 0.1 max
Prothiokonazol <0.010 ug/ W-PESLMSI11 S 0.1 max. |
Tebuconazole <0.005 ug/ W-PESILMSI S 0.1 max.
Acetochlor <0.010 ne/ W-PESLMSI S 0.1 max. |
Alachlor <0.010 ng/ W-PESLMS S 0.1  max.
Dimethachlor <0.010 g/l W-PESLMS11 S 0.1 max. |
[Metazachlor <0.005 ug/| W-PESIMS11 S 0.1 max.
Propachlor <0.005 ug/ W-PESILMSI11 S 0.1 max.
S-Metolachlor <0.,005 ug/| W-PESTL.MS] B S 0.1 max.
Chloridazon <0.010 g/ W-PESLMSI 8 0.1 max.
|Chloridazon-desphenyl <0.010 ug/ W-PESLMSI S ——-
Chloridazon-methyl-desfenyl <0,010 ug/ W-PESLMSI1 S -
Propachizafop <0.010 ug/ W-PESLMSI1 S 0.1 max
|Quizalofop-p-ethyl <0.005 ug/ W-PESLMSI11 S 0.1 max.
Chlortoluron <0.005 g/ W-PESLMSI11 S 0.1 max
Chlortoluron desmethyl <0.005 ng/ W-PESLMSI11 S 0.1  max
juron <0.010 ug/ W-PESLMSI11 S 0.1 X
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Ve sloupci "Metoda” jsou subdoddvky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.

Ve sloupci "Metoda" jsou pismenem A ozmadeny zkouSky v rozsahu akreditace a pismenem N zkousky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzdddnt uvddény na zvldstni piloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v odivodnénych pFipadech.
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U [ ﬂﬂid.ek__mmg}tka 1oda lim. hodnota |
soproturon <0.005 i W-PESLMS S 0. max
isoproturon-desmethyl <0.010 g/ W-PESLMS S 0. max
Isoproturon-monodesmethyl <0.005 ng/ W-PESLMS % 0. max.
%ihnluron . <8(0) D5 uE{ \\2{/— ; ESLM g 0. max.
Chlorpyrifos <0.005 g/ -PESLM q 0.1  max.
Dimetgoat <0.010 ng/ W-PESLMS S 0.1 max.
| Azoxystrobin <0.005 ng/ W-PESLMS S 0. max
Bentazon methyl <0.010 ne/ W-PESLMS S 0. max
Dimoxystrobin <0.005 wg/] W-PESLMS S 0. max.
Ethofumesat <0.010 g/ W-PESLMS % 0. max..
Fenpropidin <0.010 ug/ W-PESILMS S 0. ma’
Fenpropimorph <0.010 ng/ W-PESLMS S 0. max.
Clomazone <0.010 ng/l W-PESLMS S 0. max. |
Lenacil <0.005 ng/ W-PESLMS S 0. max
Mesotrion <0.020 ug/ W-PESLMS S 0. max
Pendimethalin <0,010 ng/l W-PESLMS S 0. max.
Chinmerak <0.005 g/ W-PESLMS g 0.1 max.
Spiroxamine <0.010 ng/ W-PESLMS S 0. max.
Thiophanate-methyl <0.010 wng/ W-PESLMS S 0.1 max.
Atrazin <0.005 ug/ W-PESLMS S 0.1 max
Hydroxvatrazin <0.005 ng/ W-PESLMS S 2 max
Desethylatrazin <0.005 ug/ W-PESLMS S 0.1 max.
desethyl-desisopropyl atrazin <0.010 ng/ W-PESLMS § 0.1 max
Atrazin-desisopropyl <0010 g/ W-PESLMS S 0.1 max
Desmetryn <0,010 ng/ W-PESLMS S 0.1 max
Hexazinon <0.005 ng/ W-PESLMS 0.1 max.
Metamitron <0010 ug/] W-PESI.MS 0.1 max.
Metribuzin <0010 ng/ W-PESIL.MSI11 S 0.1 max.
Metribuzin desamino <0010 ug/] W-PESIMSI11 S 0, max
Prometryn <0005 ug/ W-PESLMSI1 S 0. max.
Simazin <0005 ne/ W-PESLMSI11 S 0. max.
Hydroxysimazin <0005 ug/ W-PESLMSI1 S 01 max
Terbuthylazin <0.005 ug/| W-PESLMSI11 S 0. max.
Desethylterbutylazine <0,005 ug/ W-PESLMSI11 0.1 max.
Terbuthvlazin-desethyl-2-hydroxy <0.005 ug/ W-PESLMS 0.1 max
terbuthvlazin hvdroxv <0,005 ug/ W-PESILMSI1 0.1 max.-
Terbutryn <0,010 ng/ W-PESLMS 0.1 max,
2.4.5-T <0.010 ng/ W-PESLMS04 0.1 max
2.4-D <0.010 ng/ W-PESL.MS04 0.1 max
Aminopyvralid <0.050 ng/| W-PESIL.MS04 S 0. max
Bentazon <0.010 ug/ W-PESIL.MS04 S 0.1 max
Clopyralid <0030 g/ W-PESLMS04 S 01  max
Dicamba <0.030 ug/ W-PESL.MS04 S 0. max.
Fluroxypyr <0020 ug/ W-PESL.MS04 S 0.1 max.
MCPA — <0.010 ug/ W-PESLMS04 S 0.1 max.
MCPP <0010 ug/ W-PESLMS04 g 01 max.
Metribuzin-desamino diketo <0,020 g/ W-PESIL.MS04 S 0.1 max.
Acetochlor ESA <0.020 ne/ W-PESLMS07 S 0.1 max
Acetochlor OA <0.020 une/ W-PESL.MS07 S 0.1 max
[Alachlor ESA 0.090 ug/ W-PESLMS07 S 1 max.
Alachlor OA <0.020 wg/ W-PESLMS07 S 1 max
Desmedipham <0.010 ne/ W-PESILMS07 S 0.1 max
Dimethachlor CGA 369873 0.046 ne/ W-PESLMS07 § 0.1 max
Dimethachlor ESA <0020 ng/l W-PESLMS07 S 6.0 max.
Dimethachlor OA <0.020 ng/ W-PESLMS07 S 0.1 max
Dimethenamid ESA <0.010 ug/ W-PESLMS07 S 0,1 max
Dimethenamid OA <0.010 ng/ W-PESLMS07 S 0.1 max
Phenmedipham <0.010 ug/ W-PESLMS07 S 0.1 max
Flufenacet <0.050 ug/ W-PESLMS07 S 0.1 max. |
lufenacet ESA <0015 ug/ W-PESIMS07 0.1 Nax.
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Ve sloupci "Metoda" jsou subdodavky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmece.
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I H{Pu € vysledek | jedno me um. hodpnota |
Flutenacet OA <0.030 ng/ W-PESLMS07 S 0.1 max. |
Metazachlor ESA _0.562 ug/ W-PESLMS07 S 5 max.
Metazachlor OA 0.023 ug/ W-PESLMS07 8 5 max.
Metolachlor ESA | <0.020 ng/ W-PESLMS07 S 6 max.
Metolachlor OA <0.020 ng/ W-PESLMS07 S 6 max..
Pethoxamid <0.010 ug/ W-PESLMS07 S 0.1 max.
Pethoxamid ESA <0.030 pg/ W-PESLMS07 S 0.1 max.
Propachlor ESA <0.020 ug/ W-PESL.MS07 S —
Chiakloprid <0.010 ung/ W-PESLMSO07 S 0, max.
Trinexapak-ethyl <0.010 ug/ W-PESLMS07 5 0. max.
| Azoxvstrobin-o-demethvl <0010 ug/ W-PESLMS07 0 max

Prohldaseni: Vysledky zkouSek se tykaji pouze zkouSeného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely. Misto provddéni laboratornich Sinnosti je shodné s adresou laboratore.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. &. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii.
NMH - nejvyssi meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.
SOP - standardni operacni postup.
**terénni méfeni
KTJ - kolonie tvorici jednotky.
CHSK Mn - chemicka spotFeba kysliku manganistanem.

Subdodavatel: ALS Czech Republic

Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana Dne: 6.6.2024 <
Schvilil a za analyzy zodpovida: Mgr. Kereltisvidana

Vedouct Zkusghéi LaBora
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Ve sloupci "Metoda” jsou subdoddvky oznacdeny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.
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