Laborator MOR AV A s.r.o.

Oderska 456, Butovice

742 13 Studénka N
Zkugebni laboratof &. 1266, akreditovana CIA
dle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

E-mail: info@laborator-morava.cz

Tel.: 556 400333

1C: 253 99 951, DIC: CZ25399951

Zakaznik:
Obec Tisek
742 94 Tisek 62

i PROTOKOL O ZKQUSCE & 16654/24
Vysledky rozboru vzorku pitné vody - kraceny rozsah dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb.

Misto odbéru:
Vzorek odebral:
Identifikace:

Tisek, €.p. 235 - RD Murcek
Ing. Klapuch Martin

voda pignd

Zpisob odbéru:
Dezinfekce:
OznacCeni zakaznika:

IP 01 (CSN ISO 5667-5) A

ano
p. Murcek
Dalsi adaje o odbéru: Zdroj: smiSeny

Datum odb&ru: 26.8.2024
Hodina odbéru: 9:05
Datum pfijmu: 26.8.2024

Datum analyz: 26.8. - 30.8.2024

Protokol o odbéru vzorku ¢.: 4838/24
A0 OLOGICK Y ROZBOKR ¢. vzorku: 16654
| 3 vysledek esi;;g_l ka a lim. hodnota
Escherichia coli 0 KTJ/100 m SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) Al 0 NMH
ntestinalni enterokoky 0 KTJ/100 m SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2) Al 0 NMH
Koliformni bakterie 0 KTJ/100 m SOP 101 (CSNENISO9308-1) Al 0 MH
Pocty kolonii pfi 22 °C 0 KTJ}/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222) Al 200 DH
Podty kolonii pfi 36 °C 0 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222) Al 40 DH
Zivé organismy . 0 edinci/ml SOP 112 (SN 75 7712) Al 0 MH
'Poéet organismui 0 edinci/ml SOP 112 (CSN 75 7712) A 50 MH
josesfon 2 % SOP 112 A(CSN 75 7713) A 10 MH
[CHEMICKY ROZBOK T ¢, vzorku: 16654 I Fodiota
Ukazate vy lﬁﬂnﬁ!IEﬂ !ngtgg% im. hodno
Barva <5 me/l Pt SOP 17 (CSN EN ISO 7887) A 20 MH
Zakal B <0.10 ZF(n) SOP 41 (CSN EN ISQ 7027-1) Al 5.00 MH
Pach ptijatelny --- SOP 59 (CSN EN 1622. CSN 75 7340) piijatelny
|Chut piijatelnd --- SOP 59 (CSN EN 1622, CSN 75 7340) Al prijatelna
H 7.4 SOP 43 (CSN ISO 10523) Al 65-95 MH
CHSK Mn 1.05 mg/ SOP 27 (CSN EN ISO 8467) A 3.0 MH
Amonné ionty <0.02 mg/ SOP 09 (CSN ISO 7150-1) Al 0,5  MH |
Dusi¢nany 3.2 mg/ SOP 07 (CSN ISO 7890-3) Al 50 NMH
Zelezo <0,05 mg/ SOP 23 (CSN 75 7385) A 0.2 MH
Konduktivita 24.3 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) Al 125 MH
Teplota** 16.4 °C SOP 39 (CSN 75 7342) Al 8.0-12.0 DH
{ChISr volny** <005 me/l SOP 31 (Vysy, 9) Al 030 MH
Prohldseni: Vysledky zkousSek se tykaji pouze zkousSeného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak neZ cely. Misto provddéni laborarornich cinnosti je shodné s adresou laboratore.
Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. &. 252/2004 Sb., ve znéni pozdéjiic}é’pfedpiszl
NMH - nejvysst meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.
SOP - standardni operacni postup.
**terénni méveni
KTJ - kolonie tvoFici jednotky.
CHSK Mn - chemicka spotieba kysliku manganistanem.
Vysv. 9 - navod firmy MERCK/HACH.
Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana Dne: 2.9.2024
Schvalil a za analyzy zodpovida: Mgr. KerekeSova Jana
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Ve sloupci "Metoda" jsou subdoddvky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.

Ve sloupci "Metoda" jsou pismenem A oznaceny zkowsky v rozsahu akreditace a pismenem N zkousky mimo rozsah akreditace.
Nejistoty jsou k dispozici na www.laborator-morava.cz, nebo jsou na vyzdddni uvddény na zvldstni priloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvddény pouze v odivodnénych pripadech.



